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Himhko

E-72 SeriSi E-72 cihazi endustriyel ortamda panoya takilarak kullaniimak tzere
=01 ™ m Ak tasarlanmistir.
2 m “Ini i i ’ Q E-72 cihazinin paketinde; Cihaz, 2 adet kelepge
‘- L“_'.L' [s] Unlversal Gell§m|§ Kullanim kilavuzu ve Garanti belgesi bulunmaktadir.
- = = — | m Say|sa| Kontrol Cihazi O Paketi agtiginizda cihazin tipinin siparise uygunlugunu,
o0 -’ o [ Pr] yukarida sayilan pargalarin eksik olup olmadigini ve sevkiyat
e m Kolay Kullanim Kilavuzu sirasinda cihazin hasar gériip gérmedigini gézle kontrol edin.
T - ) € QO Cihazin kurulumunu yapmadan énce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun.
Uretici Firma / Yetkili Servis . . . N
n u . . Elimko Elektronik imalat ve Kontrol Ltd. Sti 0] Clha_zm pano montajl, elektriksel baglantilari ve parametre ayarlari vasifli
2 * ASO 2. Organize Sanayi Bolgesi Alci OSB Mahallesi teknisyenler tarafindan yapiimalidir.
2001. Cad. No:14 Temelli 06909 Ankara / TURKIYE Q Cihazi kolay tutusan ve patlayici gazlarin oldugu ortamlarda kullanmayin.
Elimho 72 || Tel:+90 312212 64 50 (Pbx) + Fax: +90 312212 41 43 Bu sekilde kullanim patlamalara sebebiyet verebilir.
E-mail: elimko@elimko.com.tr « www.elimko.com.tr . . . . . -
Q Cihazin temizlenmesinde alkol, tiner vb. Igeren temizleyiciler kullanmayin.
Cihazi nemli bir bezle silerek temizleyin.
1. TANIM O Medikal uygulamalarda kullaniimaz.
E-72 Serisi genel amagli stire¢ denetim cihazlari agik/kapali, PID ve diger kontrol AB DIREKTIFLERINE UYUM
sekillerine sahip yeni nesil mikro denetlecler kullanilarak tasarimlanmis - o
(72x72 mm IEC/TR 60668) boyutlarinda, giris ve gikislarin kullanici tarafindan kolaylikla Alcak Gerilim Direktifi &
programlanabildigi endstriyel cihazlardir. EN 61010-1 ~ TSENISO9001
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Kalite Yénetim Sistemi Belgesi
E-72 Serisi kontrol cihazlarinda iki adet 4 haneli géstergede, set edilen deger ve 6lcllen EN 61326-1
deger -1999 dan 9999'a kadar izlenilebilir, genel amagl girisler (T/C, R/T, mV, mA)
programlanabilir. 5. KODLAMA
2. BOYUTLAR VE PANO KESiTi E-72 Serisi Universal Geligmis Kontrol Cihazi E-72-W - X-Y -2
Réle Cikiglari
10 mm 10 mm — Yok
—+ ' 100 +—+
2o Nt m 1 role (RL1)
= C——c— — 2
’” = 2 réle (RL1, RL2)

1 SSR (SSR1)
1 SSR (SSR1) + 1 réle (RL2)
2 SSR (SSR1, SSR2)
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= Analog Cikiglar *

1 Yok 0

1 adet 0-20 / 4-20 mA (AO1) 1

2 adet 0-20 / 4-20 mA (AO1, AO2) * 2

1 adet 0-10 V DC (AO1) 3
4
5

2 adet 0-10 V DC (AO1, AO2) *
1 adet 0-20 / 4-20 mA (AO1) + 1 adet 0-10 V DC (AO2)

Pano Kesiti ve

Minimum Araliklar ileti§im Yok 0
RS-485 ** 1
Besleme
85-265 VAC/85-375V DC 0
20-60 VAC /20-60 V DC 1
3 BAG LANTI sEMAS| * Analog cikislar birbirinden izoledir.

** E-72 Serisi cihazlar iletisimli olarak siparis edildiginde PC baglantisi igin
E-IB-11 iletisim birimi kullanilabilir. Firmamiz tarafindan saglanan cesitli
kontrol ve izleme yazilimlari mevcuttur.
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g’ @g 8 885 6. TEKNIK OZELLIKLER
[ d 7] < o <
g + o 2 Parametre Agiklama
a RL2 < Kontrol Acik/Kapali, PID, Isit/Sogut, Yiizer Vana
5 1 T~ 1o Besleme 20..60 VAC /20..60 V DC veya 85..265 V AC / 85..375 V DC olarak segilebilir.
@ :q:"-) é Raleler / SSR 2 Adet SPST - NO 250 V AC 5A veya 24 V DC 25 mA (SSR) siirme
% ¥ + 3 Boyutlar (mm) 72 (En) x 72 (Boy) x 100 (Derinlik)
« " g Pano Kesiti 68 (En) X 68 (Boy) mm
(g, Analog Cikis 2 Adet 0..20/4..20 mA (Maks. Yiik 600 Ohm) veya 0..10 V DC opsiyonel
9., 28 Analog Girig Universal (Not 1)
< Fo ;
Cihaz tipine gére A w ; E s < lletigim (RS-485) Var (opsiyonel)
uygun gerilim g x 20 Sayisal Girig Yok
uygulanmaldir. a 2 Vana Geri Besleme Yok
7 14 2 Transmitter Besleme | Var
Agirlik 232¢g
Giig Tiiketimi Max 7 W (10 VA)
1. ve 2. kontrol cikislari Réle (RL1, RL2) ya da SSR (SSR1, SSR2) segilebilir. g:::j;:'g’::;:;fk"g' ;g g gg g
Analog cikislar (AO1, AO2) mA ya da 0-10 VV DC secilebilir. ';:'r's:n':";':m mag:go%oooﬁ;r;gﬁx e
-65 On Panel, IP-20 Arka Pane
Notlar:
Analog Girig (1) Universal Giris :
° Termokupl :B,E,J,K,LLN,R, S, T,U
%' 17@ <17@ ‘3 17@ 5 17 + 17@ Rezistans Termometre  : Pt-100
2 £ £ £ I Akim 1 0-20 mA, 4-20 mA (Lineer)
z 16D 8.18@ 9 1s® ) 518@ ™ 16® Volt £ 0-50 mV, 0-1'V, 0.2- 1 V (Lineer),
= g + 3 s = 0-10 V DC sipariste belirtiimelidir.
3 @ e §,.,0— |3 paris -
E- 16® < | e 9@ =19 > 1@ Okuma Gézunurligt  : 16 bit
g 20 — 520 - § 20 = 20@ 20_ Dogruluk : Termokupl sicaklik sensérleri igin cihazdan ve ortam
5 a9 2 '; 0 diuzeltmesinden kaynakli maksimum hata 1.0 °C dir. Rezistans sicaklik sensoérleri igin
= 21 T © 21@ & 21 21@ 21+ cihazdan ve hat direnciden kaynakli maksimum hata 0.5 °C dir. Lineer girisler igin
maksimum hata % 0.1 dir.




7. PARAMETRE TABLOSU

8. PARAMETRELERE ERiSIM

Detayli bilgi icin www.elimko.com.tr adresindeki “Cihaz Kullanim Kilavuzu”

basligi altinda cihazin genis kullanim kilavuzuna ulagabilirsiniz.
Bunun igin én taraftaki Kare Kod'u da kullanabilirsiniz.

Elimko Elektronik imalat ve Kontrol Ticaret Ltd. Sti.
Ankara Sanayi Odasl 2. Organize Sanayi Bélgesi Alci OSB Mahallesi 2001. Cad. No:14 Temelli 06909 Ankara / TURKIYE
Tel: +90 312 212 64 50 (Pbx) * Fax: +90 312 212 41 43 « E-mail: elimko@elimko.com.tr « www.elimko.com.tr
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Tanim Min | Maks | Birim e ARRRRREEERRRREREREE ARRREEEES :
InP { | Analog Giris 1 Tipi Tablo 1 ' ADIM 1: ' ADIM 2: ' ADIM 3: : Ayar
dP | Ondalik Gosterim Formati 0 3 + Guvenlik Kodu: Konfiglirasyon: Parametre ' E]@ '
ST Lo |Analog Girig 1 Lineer Skala Alt Degeri -199.9| 9999 | EU : Girigi ESayfaS| _Sfeg,imis Segcimi ve Ayar ' Gegis
SCH ) | Analog Giris 1 Lineer Skala Ust Degeri -199.9]| 999.9| EU Proses | (Default: 10) Love Girig . Segili Sayfa | .
[+4 2 [T or o ' ' i
Wl | Un it | Sicaklik Birimi C F Ekrani P& BE T . Dénis
c iri ¢ deri i i ' .
%’ 3| of Sk |Analog Giris 1 (__)teleme Degeri -100.0| 100.0 | EU {998 R B : = B Parametreler; '
& |“3[ FLEr | Analog Giris 1 Olgtm Filtresi 1] 15[ sn 2nnn b 5Cad | PRGE | OO~ O—|¢
— - i . O LlnF [ .
Snbr | Analog Giris 1 Sensér Kopuk Davranisi Lo H . . .
RdrS | Modbus iletisim Adresi 1| 127 | ! | ; | ! | !
bALd | Modbus lletisim Hizi [48, 36, 32, 384 kbaud] 48| 38M T e e
PrtY | Modbus lletisim Eslik Biti [nan, odd, EuEn]
SPSr | Kontrol Set Noktasi Secimi Tablo 2
— %
2| | 5PLL | Kontrol Set Alt Limiti -199.9] SPHL] EU
E e
1% SPHL | Kontrol Set Ust Limiti SPLL| 999.9| EU =
2 SPrr | Kontrol Set Degisim Hizi ofF| 60.0|EU/dk 9. ORNEK UYGULAMALAR
I8 G- { | 1. Adim Set Degeri SPLL| SPHL| EU
1w | 1 A . LB o Ml PR CEE o
2 ﬁ E- { | 1.Adim Zamani oFF| 9999| dk 1)ng.f;g(r)T(])AF;T[I)e}‘I(CI)rﬁ:;rEI’Ik.ISO C Dusuk, Réle2 / Alarm2: 55 °C Yiksek
o 5-2 | 2. Adim Set Degeri SPLL| SPHL| EU T
o
E £-2 | 2. Adim Zaman ofF | 999.9] dk inP ][R #P][A i5P|[R2EP |[R2SP|[CE 4P|t td || FLed |[Aa id ][R i
g 5-3 | 3. Adim Set Degeri SPLL| SPHL| EU Pt Lo 00 || H! || 550 || Sfo ||AL- {|[AL-2||fo- {||4-20
£-3 |3 Adim Zamani ofF| 9999| dk 2) Giris: TC Tip J, Réle1: On-Off Kontrol Cikisi, Réle2 / Alarm2: 350 °C Yiiksek
A P [Alarm Tipi EOTE) inP 1][RetP|[Re5P k9P| L il Led
R ISP | Alarm 1 Set Noktasi -199.9] 999.9] EU o H1 ||3500| SCo || da- {||AL-2
&| [ A Y| Alarm 1 Histerezisi 0.0| 999.9| EU 3) Giris: TC Tip K, Profil Kontrol (10 dakikada 400 °C ¢ik ve 60 dakika bekle),
5' Y| A LE |Alarm 1 Kilit dShb| Enb Réle1: PID Kontrol Cikisl, AO1: Retransmisyon Cikisi (4-20 mA, 0-1200 °C)
| e
< || ACEP | Alarm 2 Tipi 1EIA0E inP 1][5PSr || 5- 1 [ k-t ][ 5-2 | £-e |[ceyP][ertt|[erHt |t id][rLed|[Ro td ][ Ao ir
x| | AS5P | Alarm 2 Set Noktasi -199.9] 999.9| EU F |PrFL oo || 0 || 4o || 608 | SCe || 8 | 1208 Ca- f]|AL-2| Putr |4-20
AZHY | Alarm 2 Histerezisi 0.0] 999.9| EU
RELE |Alarm 2 Kilit dSh| Enb
CEYP | Kontrol Tipi Tablo 4
CFrn |Kontrol Formu [d ir, rEu] dirl rEu
LPrd |Kontrol Periodu 1 250| sn Tablo 1. Girig Tipi Segenekleri Tablo 4. Kontrol Tipi Se¢enekleri
AnPr | Manuel Mod Gegis izni dSb| Enb b Tip B Termokupl ofF | Kapal
Erkn | Geri Beslemesiz Vana Gegis Suresi 10/ 2500| sn E Tip E Termokupl SCo | Tek Cikish (Isit)
dbnd | Olt Band 01| 25.0] % o Tip J Termokupl dlo | Cift Cikish (Isit/Sogut)
alL | Kontrol Cikis Alt Limiti 0.0 oHL| % F Tip K Termokupl bnd | Ylzer Vana
1 aHL | Kontrol Gikis Ust Limiti oll| 100.0] % L | Tip L Termokupl
o t‘e onr | Kontrol Cikisi Manuel Reset oll| oHL| % n | Tip N Termokupl - -
& 3| Ponl | PID Enerjilenme Davranisi 0 4 | Tip R Termokupl 'I"_ablo 5. Role Cikis Segenekleri
o ErLL |Retransmisyon Alt Degeri -199.9| krHL| EU 3 Tip S Termokupl Lo- {| PID + (Isitma)
i ] deri N oo _ &
ErHL | Retransmisyon Ust Degeri Eril| 999.9| EU v Tip T Termokupl Lo-2 ngof(fSOQUtma)
) - — = “Of +
riid R?Ie‘l Denet|rn|. Tablo 5 Ul [T UnTermoKup do n (Isitma)
rL2d |Role 2 Denetimi Tablo 5 PE | PL100 do-2| On-Off - (Sogutma)
Ao {d | Analog Cikis 1 Denetimi Tablo 6 0-201 020 mA AL- 1] Alarm 1
Ao ir | Analog Cikis 1 Tipi Tablo 7.1 ve Tablo 7.2 grew| D-20m AL-2| Alarm 2
Y-20| 4-20 mA
Aocd | Analog Cikis 2 Denetimi Tablo 6 Y AL-3| Al 3
8-58| 0-50 mv - am
Rodr | Analog Gikis 2 Tipi Tablo 7.1 ve Tablo 7.2 o~ RER AL-Y| Alarm 4
[N | -
At | PID Otomatik Ayar of F on 0e- i 021V Tablo 6. Analog Gikis Secenekleri
P 1d | PID Parametre Tipi Std| Adu G- i3] 0-10V () Co- | PID+ (Isitma)
T Ph- { | Oransal Band + 0.1] 999.9] EU 2- 10| 210V (%) ro-2| PID - (Sogutma)
; "E| Pb-2 | Oransal Band - 0.1] 999.9| EU (*) Ozel dretim volt giris Pukr | Proses Degeri
§ IT".. IEH | integral Zamani + ofF| 9999| sn N Fe P SPEr | Kontrol Set Degeri
< el integral Zamani - ofF| 9999| sn ablo Z. Kontrol Set segenekleri
E dEH | Tarev Zamani + ofF| 2500| sn ink | Tuglar ile dahili girig Tablo 7.1. Analog Gikis Segenekleri
del | Turev Zamani - oFF| 2500| sn PrFt | Profil ile §-20| 0-20mA
HYS | Histerezis 0.0| 999.9| EU 25-0| 20-0mA
Tablo 3. Alarm Segenekleri Y-20| 4-20 mA
X[ [ 5Cad | Guvenlik Kodu 0] 9999 ofF | Alarm Kapall 20-4| 20-4 mA
Z|-4| dPrL | izleme Yetkisi 0 9 Lo | AltAlarm
§ ;; AP-L | Ayar Yetkisi 0 9 ! | UstAlarm Tablo 7.2. Analog Cikis Secenekleri
‘B [FLSE |Fabrika Ayarlar [oFF. LoAd, SAGE. dFLE] Lod | Asagl Sapma g-1) 010V
Hid | Yukari Sapma i0-5| 100V
Lob | Band igi Alarm 2-1g| 210V
H b | Band Disi Alarm i0-2| 102V
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